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из равенства мощностей следует полная токовая
симметрия в трехфазной сети.
Компьютерное моделирование показало доста
точно хорошее совпадение теоретических оценок
и протекающих процессов, а также принципиаль
ную работоспособность устройства уравнивания
мощности, поэтому в ближайшем будущем пред
полагается конструирование макета и физической
модели устройства.
Выводы
Показано, что для обеспечения токовой симме
трии трехфазной сети, питающей систему тягового
электроснабжения скоростной железной дороги
переменного тока с количеством фаз, не кратным
трем, параллельно вторичным обмоткам трансфор
маторного преобразователя Скотта из трех фаз
в две, необходимо включать устройство уравнива
ния мощности с системой автоматического упра
вления токами в зависимости от тяговых нагрузок.
Отклонение напряжения на конденсаторной бата
рее от заданного не более чем на 10 % и плавное
изменение токов в обмотках обеспечивается за счет
одновременного медленного ПИрегулирования
напряжения на конденсаторе и многоуровневого
ШИМрегулирования токов через реакторы.
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Повышение надежности таких специфичных
электроустановок, как двухцепные воздушные ли
нии (ДВЛ) электропередачи, является важной на
учнотехнической проблемой. Ее репрезентатив
ные и адекватные решения требуются в разнооб
разных задачах проектирования, оперативного
и диспетчерского управления режимами в элек
трических сетях различных классов напряжений.
Так как расстояния между всеми проводами об
еих цепей ДВЛ определяются только длинами тра
верс опоры, взаимная электромагнитная и элек
тростатическая связь между ними оказывает суще
ственное влияние на параметры как установив
шихся, так и переходных режимов. Поскольку это
влияние может изменять характеристики надёжно
сти ДВЛ, а в отдельных случаях приводить к пере
рывам в электроснабжении потребителей, актуаль
ной является проблема математического описания
ДВЛ в различных электрических режимах.
Общее о внутренних перенапряжениях 
на двухцепных линиях 35–330 кВ
На изоляцию двухцепных воздушных линий
электропередачи, также как и на одноцепных, воз
действуют стационарные, квазистационарные
и коммутационные перенапряжения.
На величину кратности перенапряжений двух
цепность оказывает влияние, главным образом,
для перенапряжений, возникающих при коммута
циях.
Стоит отметить, что любая линия при отключе
ниях проходит два этапа: отключение тока нагруз
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ки (разрыв транзита) и отключение зарядного тока
линии (отключение ненагруженной линии). И на
оборот, при включениях вначале включается нена
груженная (холостая) линия, а далее – линия под
нагрузку (замыкание транзита). Перенапряжения
большей интенсивности возникают только при
коммутациях линий в режиме холостого хода. Пе
ренапряжения в режиме холостого хода возникают
в различных точках линии. Однако, наибольшие
по величине перенапряжения возникают на её уда
ленном (разомкнутом) конце [1].
Частота возникновения и кратность коммута
ционных перенапряжений также зависят от усло
вий погоды и наличия на линии индуктивных эл
ементов (электромагнитных трансформаторов,
шунтирующих реакторов и силовых трансформа
торов) [2].
Что касается условий погоды, здесь на макси
мальную величину коммутационных перенапряже
ний они сказываются в двух аспектах: при плохих
погодных условиях и загрязнениях изоляции, а,
следовательно демпфируются перенапряжения
вследствие потерь. Кроме того, с ухудшением по
годы снижается напряжение начала коронирова
ния фазных проводов, а, следовательно, вследствие
потерь на корону ограничиваются максимальные
кратности перенапряжений.
Магнитная система электромагнитных тран
сформаторов напряжения при отключениях воз
душных линий (ВЛ) в течение приблизительно че
тверти периода рабочей частоты T=0,02 c [3] насы
щается и оказывает благоприятное влияние на уро
вень коммутационных перенапряжений в двух ас
пектах:
а) снижает восстанавливающееся напряжение
на контактах выключателя и снижает вероят
ность повторных зажиганий между ними;
б) полностью отводит в землю остаточный заряд
за время паузы автоматического повторного
включения (АПВ) и обеспечивает нулевые на
чальные условия процесса повторного включе
ния линии.
Такое же благоприятное влияние оказывают си
ловые трансформаторы, подключенные к ВЛ по
блочной или полублочной схемам, или по схеме
глухого присоединения их к ВЛ, а также шунти
рующие реакторы. Однако, при наличии на ВЛ си
ловых трансформаторов время стекания остаточ
ных зарядов составляет ~0,5 с, шунтирующих реак
торов – порядка ~3…5 с [4].
Если время бестоковой паузы меньше, чем ука
занные значения, то не будут обеспечены нулевые
начальные условия переходного процесса повтор
ного включения, так как на ВЛ сохранится оста
точное напряжение.
Перенапряжения при оперативных отключениях
и отключениях коротких замыканий на двухцепных
воздушных линиях
При отключениях (оперативных и аварийных)
на межконтактный промежуток влияет разность
напряжения со стороны сборных шин питающей
подстанции UШ и остающегося напряжения на ВЛ
U01.
Величина U01, а также скорость изменения и
форма остающегося напряжения на коммутируе
мой цепи U0 определяются наличием или отсут
ствием на ВЛ индуктивных элементов между фаз
ными проводами и землей. Это справедливо, если
линия одноцепного исполнения и нет других влия
ющих на нее источников.
Если линия двухцепного исполнения – величи
на U0 будет определяться, как сумма U01 и U02, где
U02 – дополнительно наведенное напряжение
на проводах первой цепи от второй цепи. При этом
максимальные перенапряжения при отключениях
современными элегазовыми выключателями будут
определены по формуле [5]:
(1)
где Py – ударный коэффициент, теоретически без
учета потерь на линии Py=2, а с учетом потерь
Py≤1,8.
При этом абсолютно максимальные перенапря
жения будут иметь место, если полярность U0 и UШ
не совпадают.
Расчеты показали, что если не учитывать влия
ние второй цепи, Umax для ВЛ 330 кВ длиной
250 км при величине предвключенного индуктив
ного сопротивления XП=50 Ом при отключениях
равно Umax=1,8Uф, где Uф – фазное напряжение ли
нии. При учете второй цепи – U'max=1,2Umax=2,16Uф.
Значение U'max если на ВЛ установлены:
• трансформаторы напряжения ≈1,5Uф;
• силовые трансформаторы или шунтирующие
реакторы ≈1,6Uф.
Перенапряжения при оперативных включениях
Оперативные включения ВЛ происходят не при
металлических замыканиях подвижных и непо
движных контактов выключателей, а в момент
пробоя промежутка между их сходящимися кон
тактами в различных средах (вакуум, газ, элегаз,
масло). Разумеется, что в худшем случае включе
ние линии может произойти в максимуме напря
жения на шинах питающей подстанции.
Кроме того, как известно, любой выключатель
(кроме полупроводникового) имеет разброс (нео
днородность) значений времени замыкания полю
сов при включениях. Поэтому на первой включен
ной фазе линии трехфазного исполнения Umax1 бу
дет отличаться от перенапряжений Umax2 (второй
фазы) и Umax3 (третьей фазы), определяемых по вы
ражениям
(2)
где Umax2=K1–2Umax1; Umax3=K12–3Umax2; K1–2 – коэффици
ент электромагнитной связи между первой вклю
ченной и второй фазой; K12–3 – то же между двумя
включенными и третьей фазой.
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Так, если Umax1≈2, то для одноцепных линий
Umax2≈2,2; Umax3≈2,4.
Если же линия двухцепная, значения макси
мальных перенапряжений будут определяться вы
ражениями
(3)
где U'нач2 и U'нач3 – начальные напряжения на второй
и третьей фазах с учётом влияния другой цепи.
Проведены расчёты для типовых опор ВЛ
35–330 кВ. В среднем с учётом коэффициентов
связи, начальные напряжения всех трёх фаз опре
деляются по выражению
где K123–1, K123–2 и K123–3 – коэффициенты связи меж
ду фазами первой второй и третьей фазы второй
цепи и цепи, находящейся в работе; Uнач1, Uнач2 и
Uнач3 – начальные напряжения на фазах без учёта
влияния другой цепи.
С учётом второй цепи для типовых опор
ВЛ 35–330 кВ получено (в среднем):
То есть, наличие второй включенной цепи зна
чительно отражается в величине перенапряжений
при коммутациях первой цепи 110–330 кВ. Комму
тационные перенапряжения для двухцепных ли
ний 35 кВ не актуальны, поскольку конструкция
изоляции таких линий подразумевает больший за
пас по электрической прочности [4].
Перенапряжения при АПВ
Перенапряжения на второй цепи в цикле АПВ
при симметричных отключениях в первой цепи
приблизительно такие же, что и при оперативных
(плановых) отключениях.
Что же касается отключений при несимметрич
ных (однофазных и двухфазных) коротких замыка
ниях, то перенапряжения в первом приближении
будут в Kкз раз больше, чем при отключениях в сим
метричном трёхфазном режиме. Коэффициент Kкз
называется коэффициентом однофазного заземле
ния [4] и определяется по формуле
где a=x0/x1, x0, x1 – индуктивные сопротивления
по нулевой и прямой последовательностям соот
ветственно.
Обычно значение величины a не превышает 3.
Так, если a=2, то
Большую опасность представляют перенапря
жения в цикле включения АПВ. Их величина, как
отмечалось выше, зависит от величины остающе
гося напряжения U'0=U0+ΔU0 на коммутируемой
цепи перед включением (после бестоковой паузы
АПВ tАПВ).
Здесь U0 – остающееся напряжение на комму
тируемой цепи без учёта влияния работающей це
пи, ΔU0 – дополнительное (наведенное) напряже
ние на коммутируемой цепи от цепи, находящейся
в работе.
Как отмечалось, U0 зависит от времени бесто
ковой паузы АПВ tАПВ, погодных условий (при от
сутствии индуктивных элементов между фазными
проводами ВЛ и землёй), а также наличия на ли
нии упомянутых индуктивных элементов.
По результатам проведённых расчётов стати
стических характеристик кратности перенапряже
ний для двухцепных линий 110–330 кВ построены
зависимости, приведённые на рис. 1, 2.
Как видно из приведённых графиков, наиболь
шие напряжения могут иметь место при АПВ и при
отсутствии на линиях индуктивных элементов, не
зависимо от схем их подключения. Подключение к
ДВЛ электромагнитных трансформаторов напря
жения, шунтирующих реакторов и силовых тран
сформаторов снижает перенапряжения, т. к. сни
жается скорость восстанавливающегося напряже
ния на контактах выключателей и вероятность воз
никновения опасных повторных зажиганий. Это
приводит к тому, что статистические характеристи
ки кратности перенапряжений при АПВ практиче
ски совпадают с таковыми при оперативных вклю
чениях.
Выводы
1. Проанализирована специфика возникновения
и протекания процессов коммутационных пе
ренапряжений в двухцепных воздушных ли
ниях электропередачи. Дана классификация
внутренних перенапряжений по источникам
из возникновения.
2. Для двухцепных линий 35 кВ коммутационные
перенапряжения не актуальны, поэтому влия
нием одной цепи на другую можно пренебречь.
3. В сетях 110–330 кВ для расчёта коммутацион
ных перенапряжений на одной из цепей двух
цепной линии влиянием другой цепи прене
бречь нельзя, поскольку оно может привести к
значительным перенапряжениям.
2
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Рис. 1. Расчётная кратность перенапряжений K
τ
, превышаемая в среднем 1 раз за τ лет на разомкнутом конце линий с электро
магнитными трансформаторами напряжения и выключателями без повторных пробоев (а), с повторными пробоями
на ДВЛ 110 кВ (б) и с повторными пробоями на ДВЛ 220 кВ (в) при плановых включениях и успешных АПВ (1) и при
плановых отключениях и отключениях к.з. (2).  – усредненная кривая,  – верхняя граница 95%го доверительного ин
тервала;  – верхняя граница 90%го доверительного интервала
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Рис. 2. Расчётная кратность перенапряжений K
τ
, превышаемая в среднем 1 раз за τ лет на разомкнутом конце линий без тран
сформаторов и шунтирующих реакторов и с выключателями без опасных повторных зажиганий (а) и допускающими
повторные зажигания (б) при плановых включениях (1), при АПВ (2) и отключениях (3)
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